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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie: 

I. Wariant I - dostosowania istniejącej dokumentacji projektowej do obowiązujących 

przepisów oraz wymagań Zamawiającego dla zadania pt. „Wykonanie nowego 

systemu klimatyzacji w Delegaturze DOW NFZ w Jeleniej Górze”: 

a) całościowa analiza dokumentacji projektowej, 

b) sporządzenie protokołu oceny dokumentacji projektowej, który w przypadku 

stwierdzonych błędów ma zawierać ich uzasadnienie, 

c) poprawa dokumentacji projektowej w przypadku zidentyfikowania w niej błędów, 

d) poprawa błędów, które zostały zidentyfikowanych przez Zamawiającego,  

e) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,  

f) sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej, sterującej i 

zasilającej instalację klimatyzacyjną. 

Dokumentacja dotycząca realizacji zadania „Wykonanie nowego systemu klimatyzacji w 

Delegaturze Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Jeleniej Górze”, w której posiadaniu jest Zamawiający składa się z: 

a)  kosztorysu inwestorskiego opiewającego na kwotę 200 936,30 zł netto, 

b)  przedmiaru robót, 

c)  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji 

(STWiORB), 

d)  specyfikacji technicznej wykonania instalacji klimatyzacyjnej, 

e)  projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji, 

f)  korespondencji pomiędzy DOW NFZ, a Wykonawcą dokumentacji projektowej, 

g)  listy błędów i braków zidentyfikowanych przez Zamawiającego.  
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II. Wariant II - Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pt. 

„Wykonanie nowego systemu klimatyzacji w Delegaturze DOW NFZ w Jeleniej 

Górze”, która ma obejmować: 

a) kosztorys inwestorski, 

b) przedmiar robót, 

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji 

(STWiORB), 

d) projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji zawierający projekt instalacji elektrycznej, 

sterującej i zasilającej instalację klimatyzacyjną. 

e) dokumenty świadczące o przeprowadzonych uzgodnieniach w zakresie BHP i PPOŻ, 

f) oświadczenie o kompletności „Dokumentacji projektowej”, 

g) inne dokumenty konieczne do realizacji Przedmiotu umowy, 

h) inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

2. Zadanie pt. „Wykonanie nowego systemu klimatyzacji w Delegaturze Dolnośląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Jeleniej Górze” dotyczy budynku biurowego, 

który jest w ciągłej eksploatacji. Budynek składa się z 4  kondygnacji (parter, 2 piętra, poddasze) i ma 

zostać wyposażony w jeden agregat chłodniczy wyposażony w pompę ciepła typu VRV oraz 19 

wewnętrznych ściennych jednostek klimatyzacyjnych typu split w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

3. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz w szczególności w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej, przejmując 

odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich pracujących na jego zlecenie przy 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Dokumentacja projektowa, która powstanie w wyniku wykonania usługi, o której mowa w pkt. 1 ust. I 

i/lub II musi być kompletna i zgodna z wymogami prawa polskiego oraz Dyrektywami Unii 

Europejskiej, a także z wymaganiami Ustawy Zamówienia publiczne.  
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5. Projektant do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 ust. I i/lub II musi być 

członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać poniższe uprawnienia: 

a) do projektowania w specjalności sanitarnej, 

b) do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 

i kanalizacyjnych, 

c) do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych 

lub uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 lit a), jednak wówczas Projektant zapewni 

projektantów o kwalifikacjach zawodowych wymienionych w pkt. 5 lit. b i c).  

6. Wymagane jest, aby Projektant dokonał wizji lokalnej budynku oraz działki Delegatury DOW NFZ w 

Jeleniej Górze oraz odbył konsultację z Zamawiającym w siedzibie DOW NFZ we Wrocławiu.    

 


